
Таблица IV-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-07 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 18.01.2012 14:02 14:28 Баланс и обслуживание МУП "СРЭС" Сургутский район МУП "СРЭС" 

Сургутский район 366

Направлено письмо на руководство МУП СРЭС МО 
Сургутский район о предоставлении причины 

отключения и принятия мер по предотвращению 
отключения.

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-02 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 123

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-03 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 246

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-07 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 169

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-12 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 316

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-17 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 90

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-18 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 228,5

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-16 ИП Калетник В.М. 1,2

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-16

Местная православная 
религиозная организация "Приход 

Храма Федора Стратилата"
0

ПС 35/10 кВ
№67 ф.67-10 ИП Юлаев  А.М. 29.03.2012 17

ПС 35/10 кВ
№67 ф.67-10 ОАО "МегаФон" 29.03.2012 15

ПС 35/10 кВ
№161 ф.161-03 МУП "СРЭС" МО Сургутский район 29.03.2012 18:19 18:41 Баланс и обслуживание МУП "СРЭС" Сургутский район МУП "СРЭС" 

Сургутский район 310

Направлено письмо на руководство МУП СРЭС МО 
Сургутский район о предоставлении причины 

отключения и принятия мер по предотвращению 
отключения.

ВЛ-10кВ ф.149-14
Стройпартнер

ТСО 08.03.2012 10:26 11:49 Двухфазное КЗ КЛ-0,4 в КТПН-10/0,4кВ ООО 
«Многопрофильная компания»

ООО 
«Многопрофильна

я компания»
86

1. Направлена ТГ в СУПНПиКРС о предоставлении акта 
расследования.
2. Предоставлен акт расследования от СУПНПиКРС

ВЛ-6кВ ф.73-17

ЗАО "Беркут",
ООО "Технология и сервис" 

Полигон ТБО,
СОК "Ветеран-2",

ПСОК "Старожил", 
ПОК "Многодетная семья", 

ЗАО "Эликс"

29.03.2012 17:33 3:35:00
30.03.2012  КЗ у потребителей ОАО "Элек" ОАО "Элек" 850

1. Направлена ТГ в ОАО Элек о предоставлении акта 
расследования.

ПС-35/6кВ
№40

ПС-35/6кВ №40 
1С-6

ОАО "Межрегионсбыт" Газпром 
переработка 03.02.2012 6:10 7:10 Срыв привода ВВ-35-Т-1 Дефект

конструкции 0,273 Регулировка привода

Выполнено восстановление провода на опорах №24-25 
ВЛ-10 кВ ф.67-1017:27

Наименование 
объекта

Диспетчерское 
наименование Дата аварии Время 

начала
Время 

окончания Причина нарушения По вине
Недоотпуск 

электроэнергии,
кВт*ч

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей ОАО "Сургутнефтегаз" 
за 1 квартал 2012 г.

17:20 17:3227.03.2012

Потеря ШУ в ОПУ привело к потере напряжения в цепи 
схемы управления АВР и запуску схемы АВР с 
действием на отключение В-10 кВ яч.5 "Ввод 1"

и яч.14 "Ввод 2"
 ПС 35/10 кВ №161.

Дефект
конструкции

Выполнена замену АВ-0,4 кВ ШУ в ОПУ ПС 35/10 кВ 
№161

Противоаварийные мероприятия

19:57 ВЛ-10 кВ ф.67-10 обрыв проводов на опорах 24-25 при 
штормовом ветре

Атмосферные 
воздействия

Потребители


